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Osrodek Zdrowia z siedziba w Ostrawie
Centrum Laboratoriow Higienicenych
Laboratorium Badawcie Akredytowane CIA nr, 1393

f"u_ﬁ;.g e Partyzanske namésti 7, 702 00 Ostrawa
L 1393 ’
PROTOKOL nr. : 46309/2010
Klient ¢ (mminny Zaklad Wodociggow 1 Kanalizacji Zamdiwienic ¢ 26263
Ks. A. Janusza 6 Nr ramoOwienia ;
43-410 Zebreydowice Data dostarczenia: 16112010
PL Data badania ; 16.11.2010- 1§.11.2010
Nrsprawy : ZU/30986/2010
Nrdokumentu : S-Z1/30986/2010
Ornaczeniedok.: 403
Nr probki : 30132

Data poboru :
Nazwa probki :
Hosé:

Miejsee poboru :
Matryca :

Probki pobral :
Metoda pob. prob.:
Sposob poboru ;

16.11.2010

0,31

Czas poborn : 6:10)
woda podziemna podawana do sieci

SUW Konezyee ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sicci

waoda pitna
Smid Tomas

SOP VZ OV 001 (CSN ISO 5667-5, CSN EN 150 19435)

pobor jednokrotny

Cel poboru ; kontrolny
Mierzenie na miejscu poboru
Narwa Wynik | Jednostka "Wymagania | TYTF | Metoda | Odchyl wyniku
temperatura probki 1.0 E 1 = | A |SOPQaVD42 +10%
chlor wolny 0,30 | mg/l A S0P OV 008.01 +20%
Wyniki - badania chemiczne
Nazwa Wiynik Jednosika *Wymagania | TYP | Metoda J Odehy! wyniku
|01y AMONOWE <0,050 mg/] e | A | SOP OV 064 : | -

. =
barwa 2 mg/l Pt 5 | A |soPovoesn? |  s1s%
preewodnodc - 443 mS/m | A [soPOVoOIl | 110%
odezyn (pH) i - LA | SOPOV 033 +0,3 1 pH
zapach akceprowalny - | A |sOravos?
smak akeeptowalny . = | A [SOPOV 062
metnoéé | <02 NTU . LA S0P OV 44,0

Wyniki - badania mikrobiologiczne
Nazwa Wynik Jednostka | *Wymapania| TYP Metoda Odehyl wyniku
baktene z grupy coli 0 JTK/100ml A SOP OV 900
Eschenchia coli 0 JTK/100ml A SOP 0OV 900

Wskazniki oznaczone "!" sg poza limitem.

Uwagi dotyczgce poboru pribek: Pobor probek podlega akredytacji, aktualny plan probobrania oraz dane dotyczace
poboru sg do dyspozyc)i w laboratorium.

Uwagi dotyczgee analizy:
Wynik przewodnosci elektryczne) byt korygowany matematycznie. Temperatra mierzenia 21 8°C.
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Skoankretyzowanic SOP :

SOP OV 008.01 {navod 1a [LACED)
SOP OV ill (SN EN 274H5)
SOP OV 033 (ESN 180 10523)
SOP OV 042 (SN 75 7342)

SOP OV 44 D1 [CSN EMISO 7027)
SOP OV (62 (TNV 75 7340)

SOP OV S00 (CZ.‘\'N M I50) Y308-1)

Migjsce wiykonania venaczenia ;
1 - Analiza przeprowadzona na Placéwke Ostrawa (Panyzanské ndm. 7, 702 00 Ostrawa), tel: 00420 596 200 167, 111

Objaénicnia TYP: "A" anahiza akredytowana

Mastepujace wyniki dotyeza tvlko badanych probek.

Bez pisemne) zgody laboratoriom mie moina reprodukowac protokolu innym sposobem mz w catnsct.

Podane poszerzone odchyty pomiaru sq iloczynem wzoreowego odehyhu pomiaru i wspdlczynmika poszerzenia k=2, co odpowiada
poziomowi niezawodnodei okolo 95 %, nie biorac pod uwage wplywu peboru pribek.

W priypadku wskaznikéw mikrobiclogicenych odehyt wynibm asiqga 95 % gramicy konfidencyjne) wyrazajacej zmiennosé rozkladu
Perssona, nie biorac pod uwage wphywy poboru pribek.

Kierownik Centrum Laboratoriow Higienicznych : Doskéfova Sarka, RNDr,

Kontrolowal : Neémcova Viadimira, Ing.
Protokol przygotowal: Kofarkova Jana
Iloé¢ stron: 2

Duia: 235,11 2010 py 7{?‘;’,{;

Ing. Zderika DluhoSova
Kierownik Oddziahi Pobierania Probek 1 Obstug
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