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Laboralorium zalwierdzone priez
Pansiwowsgo Powiatowego Inspexfora
Sanftamego decyziq z dnia 10.02.2009
r. jest uprawnione do hadania wady
DrZezNaczonef do spofycia

"w przypadku probki dostarczonej przez klienta dane pochodza od klienta

LABORATORIUM CENTRALNE

ul. Wodociggowa 8, 43-358 Kobiernice
tel. 33/813 85 30, fax. 337812 4G 15

BADANIE WODY

AQU

Bielsko-Biala

SPRAWOZDANIE Z BADAN RL/30/2010

l‘:

|T»am.at Badanie prabki wody
I Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizagji w
Klient Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A, Janusza 6
Zlecenie Zlecenie nr GZWIiK/SD/6810/OKA/5/2010 z dnia
12.01.2010 r. zarejestrowane pod nr RL/12/2010
Cel badania Okreslenie przydatnosci wody do spozycia
Obiekt badan woda przeznaczona do spozycia

Probke pobrat

Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania prébki"

14.01.2010 r. godz. 09.40

Data dostarczenia probki

14.01.2010r.

Metada pobrania prébki

PN-1S0 5667-5:2003,
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Brak

' Inne istotne informacje na temat probki:

Miejsce pobrania/opis probki”

_ Nr prébki
w laboratorium

do sieci

Eprawozdanie apracowat ,
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Wyniki badari odncsza sie wylgcznie do badanei pribki. Sprawozdanie moze byd powiclanc jodvnie w

Centralnego” ¢

Klient egz. - oryginai

RL egz.

- kopia

Istiisje procedura rellamacyi, termin skiadania reklamacji -

cafodel. Kazda inna forma wyhorzystania wynikéw wymaga piserinej zgody Kizrownika Laboraterium
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7 dni od odebrania wyriiku badar,

LRJ-5.10-01 Edycfa 0204.01.2070r,




LABORATORIUM CENTRALNE
BADANIE WODY

Sprawozdanie z badari nr RL/30/2010

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Badaniz wykonano dn. 14.01.2010r.
2 Najwy?sza
Oznaczanie Jednostka Wynik Niepewno$é’ .Metoda badawcza dof:f;m[na

; lub zakres®
Metnosé A NTU 0,20 0,02 PN-EN IS0 7027:2003 pki.6 1
Barwa A mg/L Pt 0 - PN-EN 1SO 7887:2002pk.4 15
Zapach - Z25/CL,! PBAICT wyd 1 2 dn. 22.08 2007 Akceptowalny_
Odeczyn A - 7,3 +0,1 PN 80/C-0454040 1 5,5-9,5
Zelazo ogélne A| mglL Fe 0,042 10,007 PBAC/2Z wydd zdn. 10.11:200¢ | 0,20
Mangan A| mg/L Mn <0,020 : PRAICAIS wyd. 07 7 10.02 2004 0,05
Azotyny A| mg/L NO; < 0,002 | PN-EN 26777:1299 0.5 i
Jon amonowy Al mg/L NHy <0,10 PN-ISC 7150-1:2002 0.5
Azralany A mgflL N3 5.0 104 PN-B2/C-04576,08 &0
Przewodnosé w 26°C A uSiem 212,2 +47 PN-EN 778831999 2500
Chior wolny A mg/L Cl, 0,63 0,02 PB/UC25 wyd. 01 2 10.02.2004 0,3
Glin A mg/L Al 0,03 PE/JCH2 wyd. 01 2 10.02.2004 0.2

SPECJALISTA DS. JAKOSCI
1, of 2
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5 auforyrowat
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Badania wykonano wdn. 14.01.2010 - 16.01.2010r,
i Najwyzsza
Oznaczenie Jednostka | Wynik | Niepewnosé’ Metoda badawcza duﬂ’:ﬁ"a
. lub zakres®
Bakterie grupy coli A jtk/100ml 0 - PR Sane A g 0
| Escherichia coli Al jtki100 mi 1 0 ; i e e S | 0
Clostridium perfringens Al k100 ml 0 € FEUIC T wid. 1z dn. 01.11.2006 0
Enterokoki ketowe Al jtkM100 ml 0 8 PN-EN IS0 7865-2:2004 0

SPECTALISTA LABORANY

o 2o Prelu

ng Marw Dirabek

autoryzosat

Pobrana probka wody w badanym zakresie spefnia zarowno wymagania fizykochemiézne jak
i mikrobiologiczna stawiane wodzie przeznaczanej do spozycia przez ludzi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. nr 61 z 2007 r., poz. 417).

Z uwagl na punkt pobrania probki parametr chlor wolny nie byt uwzgledniony przy ocenie zgodnosci wynikdw badania z

wymaganiami.

* _ Najwyrsza dopuszezalna wartos lub zakras zgodnie 2 Razporradzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagai
dotyczacych jakesc wocy przeznaczonej do spazycia przez ludzi {De. U nr &1 z 2007 r, paz. 417)

A = gunacea melode badawezg objela zakresem akredvtac)i A8 610

KONIEC SPRAWOZDANIA

* — Pogana nigpewnost rozszerzona wynika Z niepewncsel standoriowe) DOMNDZONE] Prrar wapdnrynnik MPSTEITENA K2, KNy dlg kAt normatego
Zapewnia pocivm uinosy w przybiiieniv 95%

* - w punksie CZRMPaInYM U kansumonia
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