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jﬁ& ‘Centrum Laboratoriéw Higienicznych ’
T Laboratorium Badaweze Akredytowane CIA nr. 1393
"4,4@3&“ o' Partyzanské namésti 7, 702 00 Ostrawa
. L1393 PROTOKOL nr. : 14749/2011
Klient : Gminny Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Zaméwienie :- 7975
Ks. A, Janusza 6 Nr zamdwienia : GZWiK/SD/6810/55/2011
~ 43-410 Zebrzydowice Data dostarczenia : 3.4.2011 .
PL - Data badania ! 2.4.2011-11.4.2011
Nr sprawy : ZU/11078/2011
Nr dokumentu ; S-ZU/1107872011
Omaczenie dok. ;. 403 :
Nr prébki : 23434 < ow o
Data poboru: = 842011 Czas poboru : 9:00-
Nazwa probki:  woda mieszana .
Ilo§é : 1,51 _ : :
Micjsce poboru:  Przychodnia Lekarska Konczyce Mate ul Kasztelafiska - woda podziemna. Monitoring
Matryea : woda pitna :
Prébkipobral:  Smid Tomas
Metoda poh. prob.:SOP VZ OV 001 (CSN IS0 5667-3, CSN EN IS0 19458)
Sposéb poboru:  pobdr jednokrotny
Cel poboru : kontrolny __
Mierzenie na miejscu poboru
Nazrwa Wynik Jednostka | TYP | Metoda Odehy! wyniku
chlor wolny 0,10 mg/] A | SOP OV 008.01 £20%
Wyniki - badania chemiczne
Nazwa Wynik Jednostka | TYP | Metoda Odchy! wyniku
0,0370 mg/l A 1 S0POV201.01 2 $20%
Mn 0,0050 mg/l A {1 8SOPQV201.01 +20%
jony amonowe <0,050 mgfl A | SOPOVO64 2 -
barwa : 2 mg/l Pt A |SQPOV 06402 +15%
przewodnogé 364 mS/m A | SOPQV QI 2 £10%
odezyn (pH) 7.6 A | SOPOV (33 t]  403ipH
zapach akceptowalny . A | SQP QV 062 t -
smak akceptowalny A | SOP OV 062 2 -
metnosé 03 NTU A |SOPOV044.01 2 +20%
Wyniki - badania mikrobiologiczne
Nazwa Wynik Jednostka | TYP| Metoda Odchyl wyniku
bakterie z grupy coli 0- JTK/100ml A | SOP OV 900 1 :
Escherichia coli 0 JTK/100ml A | SOP.OV 900 2 -

Uwagi dotyczgee poborn préhekﬁ Pobdr prébek podlega akredytacji, aktualny plan prébobrania oraz dane dotyczace

poboru s3 do dyspozycji w laboratorium.

Uwagi dotyczgcee analizy:
Vysledek elektrické konduktivity byl korigovan matematicky. Teplota méfeni 21,8°C.




Skonkrelyzuwanic S0P
SOT QV 008.01 (ndvod fa HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27688)

SOF OV 033 (CSN 150 10523)
SOF OV 044,01 (CSN EN ISO 7027}
SOF OV 062 (TNV 75 7340)
SOPOV-20L0Y - (CSNENISO 11835)
SOP QV 900 (CSN EN SO 9303-1)

Micjsce wykonania oznaczenia : :
'@ - Analiza prreprowadzona na Placéwke Ostrawa (Partyzénské nam. 7, 702 00 Ostrawa), tel: 00420 595 200 167, 111

Chjasnienia TYP: "A" analiza akredytowana .
Nastepujaee wyniki dotyera tylko badmych probek.

~ Bez pisemnej zgody luborterivm nie moina renmdhkowaé protoketu innym sposebem niz w catosci. -
Podane poszerzone odchyly pomiar sq ileczynem wzorcowego odchylu pomiar | wspdlczynnika poszerzenia k=2, co odpowiada
pozismowi niezawodneci okoto 95 %, nie biorqe ped uwagg wplywu poborz prébek. _
w przjbaclku wskaZnikow mikrobiciogi'cznych cdchyl'wyniku osiaga 95 % granicy konfidercyjnej wyréz‘ajqccj zmicnnost rozkiadu
Poissona, ni¢ biorac pod uwage wphrwa poboru prébek.

Kierownik Centrum Laboratoriéw Higienicznych : Doskatova Sarka, RNDr.

Kontrolowal : Kantorova Jana, Ing.
Protokdl preygotowal: KoSirkovd Jana
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