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Ofrodek Zdrowia z siedzibg w Ostrawie

N
a—gﬁ Centrum Laboratoriéw Higlenicznych .
e Laboratorium Badawcze Akredytowane CTA nr. 1393
RN o* Partyzénské nimésti 7, 702 00 Ostrawa
L1393 PROTOKOL nr.: 1021772011
Klient : Gminny Zaklad Wodaciagow i Kanalizacji - Zaméwicnie 5859 _
' Ks. A. Janusza 6 Nrzaméwiemia 1 GZWiK/S1/6810/30/2011
43410 Zebrzydowice Data dostarczenia: 17.3,2011 .
PL Data badania : 17.3.2011-21.3.2011
Nrsprawy ; ZU/08090/2011
Nrdekumentu ; S-ZU/08090/2011
Oznaczenie dok,:  4.0.3° '
Nr prébki : 17528
Data poboru : 17.3.2011 Czas poboru ; 9:20
Nazwa prébki ;. woda podziemna ;
Tlosé : 1,71 ' _
Miejsce poboru:  Przedszkole Kofezyce Male, ul. Jagiellofiska - woda podziemna.monitoring kontrolny
Matryca: “woda podziemna - : :

Smid Tom4s _
pobor jednokrotny
_kontrelny

Pr6bki pobral -
Sposdb poboru :
Ce] poboru ;

Mierzenie na micjscu poboru
Wykonano przez dostawceg praby na igjscu pobory, niz podlega akredytacji

Nazwa Wrynik Jednosika
ghlor wolny - 0.15 mg/]
Wyniki - badania chemiczne

Nazwa Wynik - Jednostka *Wymagania | TYP | Metoda _;Odch}'lwvnikq
jony amonowe _ <0,050 mgf max.0,50 A | S0P OV 064 ¥ow -
barwa 3 mg/1 Pt max.15 A [SOPOVOe4.02 2 +15%
metnogé -~ =02 NTU max. | A | SOP OV 04401 z -
odczyn (pH) 7,5 _ 6,5-8.5 A | SQP OV 033 ! #03ipH
przewodnosé 423 mS/m max 2500 A | SQPOV DIl 2 +10%
smak akceptowalny - akeeptowalny A [ 50P OV 062 t -
zapach akecptowalny - | akeeptowalny | A |SOPOV 062 - 2

Wyniki - badania mikrobiologiczne
Nazwa Wynik Jeduostka | *Wymagania| TYP| Metoda Odeiyl wyniku
bakterie z srupy coli 0 JTEAGImI max. (0 A_| SOP OV 900 2 -
Escherichia coli L. 0 JTK/100m! max.0

* Wymagania (zrédlo dla prowadfmﬁﬂ inlerpretacjiy:

Dzennik Ustaw 22007 r. Nr 61 poz. 417
WskaZniki oznaczone "!" s3 poza limitem.

Uwagi dotyczace poboru prébek; Pobér probek nie bodlcga akredytacji,

Uwagi dotyczace analizy:

A 1 SOP OV 900 z -

Vysledek elektrické konduktivity byl korigovan matematicky. Teplota méfeni 18,3°C.
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Skonkretyzowanic SOP - _
QOPOV 00801  (éivod fa HACH)

S0P OV 01l (CSN EN 27888)
SOPOY 03 (CSN 150 16523},
SOP OV 044.0! (SN EN 180 7027)
SOP OV 062 (TWY 75 7340).

SOP OV 900 _ (SN CN IS0 9308.1)

Migjsee wykonania oznaczenia
@ . Analiza preeprowadzona oo Plactwke Ostrawa (Partyzanské nam. 7, 702 D0 Ostiawa), 1ol 00420 506200 167, 111

Objagnienia TYP: . "A analiza akredytowana
" Nastepujacc wyniki Jotycza tylko badanych probek.
Bez pisemigj Zgody laboratorium nic mo#na reprodukeivaé protokolu innym sposobem niz W catoscl :
Podane pOSICEZONE odchyly pomiars 5q floczyncm WZOTGoWwERo cdehyba pormiaru i wipblczynnika peszerzenia k=2, co odpowlada
poziomowi niezawodnojct exolo 93 9, nic biorge pod Twagt witywa poboru pratek.
W preypadkn wskainikow mikrobiologiczyeh odchyt wyniku 0$i423 95 % granicy konfidencyjne) wyTazaiace] zmigimosé rozkiadu
" Poiscona, nie biorac pod wivasy wplywu pobara protek. : '

Kierownik Centrum Labnratoriﬁw Higienicznych : DéEkél“ové Sarka, RWNDr.
I_(untrolow_al : Burdova farmila, Ing. - '
Protokét przygotowal: Burdové Jarmila, Ing.

THodé stron: 7 _ - _ /
Doia: 2232011 ' %ﬁ’-——
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