ol Osrodek Zdrowia z siedziba w Ostrawic
ﬁ@é Centrum Laboratoriéw Higieniczaych . _
Z ,—-//:-____:\-..\ 5 Laboratorium Badawcze Akredytowane CIA or. 1393
KA o Partyzdnské ndmésti 7, 702 00 Ostrawa
L1393 PROTOKOL nr. : 10208/2011
Klient : Gminny Zaklad Wodociagbw i Kanalizagji Zamawienie ! 5859 i
' Ks, A, Jarusza G Nrzamdwicnia : - GZWIK/SD/6810/30/2011
43-410 Zcbrzydawicé Data dostarczenia: 17.3.2011
PL - Data badania : 17.3.2011-21.3.2011
Nr sprawy : ZU/08090/201
Nr dokumentu : S-ZU708090/201 ¢
Oznaczenle dok.:  4.0.3
Nr probki : 17527
Datapoboru: 1732011 Czas poboru :9:00
Nazwaprobki:  woda powierzchniowa o
Iosé = 1,71 '
Micjsce poboru :  Przedszkole Markiowice Gomie, ul. Szkolna 28 - woda powierzchniowa (monitoring kontrolny)
Matryca ; woda powierzehnicwa :
Prébki pobral:  Smid Tomi¥
Sposob poboru :  pobér jednokrotny
Cel poboro : kontrolny ~ .

Mierzenie na miejscu poboru
~ Wykonano przcz dostawcg proby na micjscu poberu, nic poclega akredytacyi

Nazwa Wynik Jednostka
chlor walny - 0.15 me/l
Wyniki - badania chemiczne
Nazwa Wrynik Jednostka | *Wvymagania | TYP | Metoda Odehyl wynilu
jory amonowe. <0050 .  ompll L man 50 A S0P OV 064 : s
‘barwa e - 2 mg/l Pt max.15 A S0P Q\" 064.02 * +15%
Al 0,033 mg/l . max.0,2¢ A |SOPOVI001 ] - 420%
teLnose <0,2 NTU ax. ] A I1SOPQOV 04401, = L
odezyn (pId) 7.8 , 65-95 A_lSoPOV033  r|  203jpl
przewodnosé 1L,8 l mSim_- mwe.2500 A iSOPOVOIL. @ =10%
smak - akeeptowalny | . { gkeeptowalay | A 1SOPOV62 ¢ '
zapach akeeptowalny 3 - i akeentowalny A 1SOPOV 082 ¥
" Wyniki - badania mikrobiologiczue

Nazwa : Wynik Jednostka  { *Wymagania| TYP | Metoda . |Odehyl wyniku -
Clostridium perfringens .0 JTK/100xl -~ max. A |SOPOV 91401 | ~ <i4
hakterie 7 erupy coli 0 JTKA00m! max.( A | SopQvVoDnD: ¢ y
Escherichia coli 0 JTKA00m] max.( A | S0P QY900

* Wymagania (zrddio dlz prowadzenia interpretacjik
Dzennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417
Wskaniki oznaczone "!" sg poza limitem.

Twagi dotyczgee poboru prabek:  Pobér probek nie podlega acredytacji.

Uwagi dotyczyce analizy:

Vysledek slektrické konduktivity byl korigovan matemasicky. Teplota méferi 18,3°C.

~ Protokét nr: 102087201
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Skunkretyzowaniec SOP @ z
SQP OV 008.M {ndvod fa HACH)

SOPQVOll  ~  (CSNEN 27888)

SOP OV 033 (CSN SO 10523}
SOP OV (44.01 (CSN EN T8O 7027)
S0P OV 062 (TNV 75 7340)

S0P OV 201.01 (CSN EN 1SO 11885)
SOP OV 800 (ESN EN 150 0308-13

S0P OV 914.01 (Vyhlitka & 252/2004 Sb, ptilcha &.6, v plalném znéni)

Micjsée wykonania oxnaczenia _ ) _
- Analiza prreprowadzana na Placdwke Ostrawa (Partyzénské ndm. 7, 702 00 Ostrawa), tel: 00420 596 200 167, 111

Objasnienia TYP: "A" analiza akredytowana

Nastepujace wyniki dotyeza tylko badanych probek.

Rez p]sem.ne_] zgody laboratorium nie aioima reprodukiowad proickolu innym sposobem niz w calasct. -

Bodane poszerzone edeayly pomia sq iloczynem wzorcowego odehylu pomizru i wspblezynnika pn,zcrzcm“ k=2, co odpowiada
poznmnom niezawodnosci okolo 95 %, nie bicrae pod uwagg wphywu poboru probek.

W przypadku wskaznikéw miikrobiologicznych odehyl wyniku osiaga 95 % granicy konfi tdencyjoej wyrazajacej zmiennosé rozk}adu
Poissona, nie biorye pod uwage wplywu poboru probek.

~ Kierownik Centrum Laboratoriow Htglemcznych Do§karova Sarka, RNDr

Kontrolowal : Burdova Jarmila, Ing.

Protokél przygotowal: Burdovd Jarmila, Ing. . . 4'1_’&'
Hos€stron; - 2, =B
Dnia: . 2232000
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