OSrodek Zdrowia z siedziby w Ostrawie

iﬁﬁ Centrum Laboratoriéw Higienicznych
B Lahoratorium Badawcze Akredytowane CIA or. 1393
"".4@_\‘\““ 4 Pariyzinské ndmdsti 7, 702 00 Ostrawa

L 1393

PROTOKOL nr. : 56227/2012

Klient : Gminny Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Zamoéwienie : 28683
Ks. A. Janusza 6 Data dostarczenia : 21.9.201211:30
43-410 Zebrzydowice Data badania ; 21.9.2012- 2492012
PL Nrsprawy : ZU{26983/2012
Nr dokumentu : S-Z1J26983:2012
Oznaczenie dok, : 4,03
Nr probki ; 89143
Data poboru : 21.9.2012 Czas poboru : 9:00
Nazwa probki : woda pedziemna podawana do sieci
Nos¢ : 0,51
Miejsce poboru:  SUW Koficzyce ul. Staropolska "TOM" - woda podzicmna podawana do sieci
Matryca : woda pitna

Prébki pobral :

Metoda pob. prob.:

Sindlerovi Zuzana .
SOP ¥Z OV (01 (CSN ISO 5667-3, CSN EN IS0 19458)

Sposéb puboru ;  pobdr jednokrotny
Cel poboru : kontrolny
Mierzenie na micjscu poboru
Nazwa Wynik Jerlndslk:u *vaagania TYP! Metoda ; |»0dch}'-l wyniku
temnpuratura prabki EL e 6 g A | SOP OV 042 | 110%
chlor wolny L 0,33 gl max. .30 A [ SOP OV 008.01 =20%
Wyniki - badania chemiczne
- Nazwa Wrynik Jednostka “W\'maﬁsnia ‘ 'le'P! Metoda Odehy} wyniku
ony amonowe =0,050 mgl max. 0,50 A SOPOV 064 2 -
| barwa <2 mgfl P ma 1§ A SOPOV{164.02 7 —
metnosé 0.4 ~ NTU max. | A1 SOPOV(44.01 2 +20%
~odczm (pH) 7.6 i 6,5-95 A [SOPOVQ33 e +0.3 j.pH
przewodnosd : 437 pSfem max, 2500 A _|SOPOVO1l = L10%
_smak | akceptowalny - akceplowalny | A | SOP OV 062 -
zapach | akceptowalny : akeeptowalny | A [ SOP OV o062 ¢ .
Wyniki - badania mikrobiologiczne
Nazwa — Wynik - Jednostka *Wymnagania| TYP Metoda . Odehyt wynike
bakteric grupy coli 0 YT U0ml max. D A | SOPOV YD 2 :
Escherichia coli 0 JTK/ 100mi max. ) A [SQPOVOND 2

* Wymagania (£védlo dla prowadzenia interpretacji):
Dzennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417
Wskazniki oznaczone 1" sa poza limitem.

Uwagi dutyczgce poboru pribek: Pobér prabek podleya akredytacji. aktualny plan probobrania oraz dane dotyezace

poburu sy do dyspozyeji w laharaterium.

Cwagi dotyczice analizy;
Wynik przewodunosci clektryczngj byl korygowany matematyeznie. Tempceratura mierzenia 23,4°C.
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Skonkretyzowanie SOP ;

SOP OV 00801 mdvod firmy HACH)
SOP OV D1t (CSN EN 27888)

SOP OV 1113 (CSN 180 10523}

SOP OV 042 {CSN 75 7342

SOP OV (144.01 {CSN ENISQ 7027)
SOP OV 062 (TNV 73 7340)

SOP OV 064,02 (ndvod Grmy Squakem)
S0P OV 184 (navad firmy Agquakem)
SOP OV 900 (CSNTN IS0 5308-1)

Miejsce wykonania ozoaczenia :
¥ - Analizy przeprowadzona na Placdwke Ostrawa { Partyzansks ndm. 7, 702 10 Ostrawa). tel: D0L20 596 200 167. 111

Objasnienia TYP: "A" analiza akesdyiowang

<« wartesé ponize) granicy aznaczalinosci

Nastepujaee vanki dotyczg tylke hadanyeh prabek.

Dez pisemnej zeody laboratorium nie tuwima reprodnkowaé protokolu innym sposobam niz w catodei.

Podanc poszerzone odeityly puminm sg floczynem wzireowego odehytn powmiand i wspitezymnika poszerzenia k-2, co odpowiada
poziomowi niczawodnodei okolo 93 %, nie biorgs pod uwage walywu pobom probek.

W przypadku wskadnikiw misrobiologiczuych udchyt wyniku osiqga 93 % granicy konfidencyjuej wwrazajgos] zmiennosé rozkladu
Puissonu, nie biorgs pod uwagg wpbywu pohom probek.

Kierownik Centrum Laboratoriow Iligienicznych : Doskifovd Sdrka. RNDr.

Kontrolowat : Dvorskd Sirka, MVDr.
Protoké! przygotowal: Dvorskd Sdrka, MVDr.
1usé stran; 2

Duia: 9.10.2012

MVDr. Jitka Skutova
Kierownik Oddzialn Metod Biologicznych
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