PCA.

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 1232
Strona nr 1/4 Pszczyna 2013-03-12

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 5807653032013 [INWAANANRIANNE

Zlecemodawca ‘ B ‘!q»gpgyf”ilgqurr: 1832

Gmlnny Zaktad Wodoc;agow i Kanallzaql w ZebrzydOW|cach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

Podsté'\-fvhémreallzacu - - o
Zlecenie z dnia: 2013-02-20 nr ZD 2011 30 2013, numer systemowy 13002848
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! Miejsce poboru/ etykieta : g o
laboratoryjny zleceniodawcy | Rodzaj prébki
probki = B ST U S ———
036769/03/2013 v Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55 | Woda uzdatniona

Zespot Szkot - woda mieszana
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R IR A 19458:2007 (A).
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" Wyniki badan | Niepewnos¢ “iwbobu’szcz‘alne

: Oznaczany parametr - Jednostka Identyfikacja metody badawczej r rozszerzona 1): wartosci
'; 036769/03/2013) | wekaznikow 2 |
deczyn (pH) ik iKJ—|-5,7-25 FAT 1 ' 5 -'5_3?“3"
" Przewodnosé elektryczna wiasciwa T uskem TPNEN27888:1999 A 50051 72
| (PEW) | !
| Chior wolny o ‘ m‘g*;llu ¥ i s 03 229
L Olow (Pb)—ﬂm - 3 ,,.gn ;" ; <10
;'Kadm (Cd) [ == pé/? N L osbors ool e ol i —
Miedz(Cu) T mot (150 172942 Ti[aT 22050
Chrom(Cn T gl PNENSO 1729422006 A T<50
Rt T lPNENfess200r AL st
Sod (Na) ‘PN—EN ISO 17294-2: 2006 {11 A <200
Magnez (Mg) ~ PN-EN 1SO 17294-2:2006 [ A 30-125°2
Glin (Al) “|PN-EN1SO 17294-2:2006 A <200
'Mangan (Mn) , [PNENISO17294-22006 T A | T <50
Zelazo(Fe) 5 T[] T e200
lele|(NI) B T 1A <20
Arsen(As) S ‘ 1] 4 <10
Selen(Se) | <10
Antymon (Sb) I <5
"Bor (B) <10 ‘
“Twardotéogdina | mgCaCOyl PNISO 6050 193?“. . | 80-5007E
Metnosc ; NTU iPN-EN 1SO 7027:2003 <1423
| Barwa N mgPt/| !P N 1SO 78872 2012 < 15429
zapach T TON | PN-EN1622:2006 Tq-54
Yemak T UUUTEN |PN-EN1622:2006 1-8%%9
"Utlenialnosé z KMnO, (Indeks ~ mg/l '”";‘#N’-"ENi§6’é£6752601’ ' s5ei823
nadmangamanowy) ||
Chlorki (CI) I “IPN-EN IS0 10304-1:2009 | 1| TE250%Y
Slarczany (SO,, ) mgli N-EN 1SO 10304-1:200 11 250523
Fuoki(F) “mgl |PN-ENISO 10304-1:22009 1} <15
Amonowy jon (NH,") T T mgl “TPN-EN SO 11732: 2007 N <05
Azotany NO5) mgl i PNENISO 133952001 | 250
AzotynyNOp) o mdl 'PN-EN ISO 13395:2001 R $05%%
Benzo(a)pnren ugll ‘KJ-I 1-5.4-97 W oparcm 0 PN-ENISO | | <0,010
‘S — _117993:2005 . o
| Suma wielopierscieniowych | g/l nKJ—I 5.4-97 W oparciu 0 PN-EN ISO LA <0,10 1022
weglowodoréw aromatycznych ! 117993:2005 V) g | !
L (WWA) I At N N A S
' Ogéina liczba ‘mikroorganizméw w jtkyiml | PN-EN SO 6222:2004 {1 A 4 t - | bez
2212°C po 72h | 1, o 3 ! nieprawi.dlowych
! ! ! - ! zmian
A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostgpnymi na stronie www. ekoprojekt.com.pl
Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna, 2 - Pia, 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
- Raport z badan moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratonum.
« Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych probek.
! wT Lo
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R A A Wyniki badar | Niepewnos¢ | Dopuszczalne

Oznaczany parametr i Jednostka | Identyfikacja metody badawczej . | rozszerzona Dl wartosci
‘ 1 1036769/03/2013 | wskaznikow 2)

‘Ogéina liczba mikroorganizméw w jtkAmi i'PN-’E‘N'I'S'O 62222004 [ATAT 6 e T
| 36£2°C po 48h sl e——————— i e ,
Enterokoki a&gw ! jtk/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 ) ; 1A 0 . AO
Liczba Clostridium perfringens jtky100m! | Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 i 1f A 0 - 0223
facznie ze sporami . |listopadato®®r. L . i s

Liczba bakterii grupy coli jt/100ml | PN-EN ISO 1, A 0 i - 0 =
Ll |9308-1:2004+Ap1:2005+ACI2009 | i | | I

Liczba Escherichia coli | jtky100ml | PN-ENISO [ 11 Al 0 - | 0

_l9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2000 |} | . .4 )

jtk/100m - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalnosci metody
Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczaja uzyskanie wyniku powyzej Gornej Granicy Oznaczalnos$ci metody.

1) Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspoiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29, 03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz 466)

523 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

T 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
22:49) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Fz2) Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych.
6.24) Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw

dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$é zalecana ze wzgledéw zdrowotnych oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarto$ci podanej w zatgczniku przez PWK.

7:24) W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecane ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zatgczniku przez PWK.

423) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

8:1:92.9) 8) Nie musi byé oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciagu 10
min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

523) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

222) Nalezy spetnic warunek: [azotany)/50+[azotyny})/3=<1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow |

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

0z2) Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkow: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren

223) Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ugé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci,
nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérczych.

L Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciggu roku.

Badana probka wody speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.).

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie ziecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna, 2 - Pia, 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z badar moze byé wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium
- Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych prébek
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Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza
Kils725 T Ky15.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011 '
K$|-5.f—27 ' - | K&1-5.7-27 Prdbced‘ura badawcza wersja 03 z dnia 15062011
"KU15.4-97 woparciu o PNEN ISO | KJ-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011
17993:2005 — S S —
KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN ISO | KJ-1-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011 (Suma wielopierscieniowych

17993:2005 weglowodoréw aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkéw: benzo(b)fluoranten,
- benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

------ Koniec sprawozdania ------

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z badan moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium




