ODDZIAL . \ strona’ stron:
/ B SPRAWOZDANIE Z BADAN on
PSSE , aa
BIELSKO-BIALA Nr OL-704PWSG/210-2-5/2007 3
MNumer pribki: 1153 {Rodzaj prébki*: probka oparia na wodzie
! podzizmnej

Miejsce poborn prébki*: Stacia Uzdatniania Wody Konczyce Mate Karolinka . ol Staffa
Data peboru pribki®: 11.07.2087r

Pribke pobrat*: K. Glgbek | Pribke przekazal: Przedstawiciel PSSE Cieszyn,
K. Glgbek

Data preyjecia probek do badania: 11.07.2007r. [Wylmnann dla; Klienta.
Data rozpoczecia i zakonczenia badag: 11.07.2007r. - 15,07 2007r.

*informacje podane przez klienta :

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Rodzaj oznaczenia Metoda Wrynik | Jednostka | Najwyisza
badawcza dopuszezalna
wartosc if lub
dopuszczalne
zakresy
METNOSC A | PN-EN IS0 7027:2003 pkt. 6 | 0,66 NTU 1 :
BARWA A | PN-EN 150 7887:2002 rozdz 4 | 5 mg/l Pt e
FAFACH A | PN-EN 1622:2003 1 liczhs PrOgOwa | =memeeemeemsmeeseeees
SMAK A |PN-EN 1622:2003 1 T e —
ODCZYN [ pH ) A | PN-90/C-04540.01 al pH 6,5-9,5
PREZEWODNOSC ELEKTR. WEASCIWA A | PN-EN 27888:1999 324 pSiem w 20°C 2500
MANGAN A | Proc. badawcza, PWSGPE- | 0,052 | mg/d Mn 0,050
07:12.04.05 wyd.2
ZELAZO A | PN-ISD 6332:2001 0065 |mglFe 0,200
AMONOWY JON A | PN-C-04576.04:1994 <010 |mgANH,' 0,50
AZOTYNY A | PN-EN 26777:1999 0,025 IND, 0.50
AZOTANY A | PN-B2C-04576.08 16,3 me/l NOy 0

Wartosci dopuszezalne podano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. or 61 z 20071, poz417).

Powyzsza wiynlki odnoszs sie wylscznie do dogtarczonych probek.
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WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Nr probki:1153
Najwyisza
Wakagnik jakodei Metoda badaweza Wynik |Dopuszezalna
wartosé
; wskainika
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A |Procedura badawcza PWSG/PR-05 ) 0
' wyd. 3 z dn.: 13.05,2003
Liczba Escherichia coli w 100 ml wody Procedura badawcza PWSG/PB-05 | () 0
wyd. 3 z dn. 13.05.2005 A
Instrukcja nr PWSG/IR-56
wyd. 1 z dn. 15.01.2007
Enterokoki (paciorkowce katowe) w 100 ml|PN-EN IS0 7899-2:2004 0 0

Jwody

A

Wartosci dopuszezalne podano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyisze wyniki adnoszq sig wybacznie do dostarczonych probek.

UWAGI: brak
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