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Osrodek Zdrowia z siedzibg w Ostrawie
Centrum Laboratoriow Higienicznych
Laboratorium Badawcze Akredytowane CIA nr. 1393
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',,,m\\o\‘“ ® Partyzanské namésti 7, 702 00 Ostrawa
L1393 PROTOKOL nr. : 35611/2013
Klient : Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Zamowienie : 22511
Ks. A. Janusza 6 Data dostarczenia : 28.6.2013 12:00
43-410 Zebrzydowice Data badania : 28.6.2013 -1.7.2013
PL, Nr sprawy : ZU/zu/10259/2013
Nr dokumentu : S-ZU/zu/10259/2013
Oznaczenie dok.: 4.0.3
Nr prébki : 66720
Data poboru : 28.6.2013 Czas poboru :9:30
Nazwa probki :  woda podziemna
Ilos¢ : cca 1,61

Miejsce poboru :

Matryca :
Prébki pobral :

woda

pitna

Sindlerova Zuzana
Metoda pob. prob.SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3; CSN ISO 5667-5, CSN ISO
5667-14; CSN EN ISO 19458, CSN ISO 11731)

Przychodnia Lekarska Konczyce Mate ul. Kasztelanska-woda podziemna

Sposéb poboru :  pobor jednokrotny
Cel poboru : kontrolny
Mierzenie na miejscu poboru
Nazwa 7_w_.ir7 Wynik [ Jednostka *vaaganiz{ TYP Metoda Odchy! wyniku
chlor wolny [ 0.28 | mg/l max. 030 | A | SOP OV 008.01 £20%
Wyniki - badania chemiczne
Nazwa Wynik Jednostka | *Wymagania| TYP | Metoda | Odchyl wyniku
jony amonowe <0,050 mg/l max. 0,50 A |[SOPOV 064 :? -
barwa <2 mg/l Pt max. 15 A SOP OV 064.02 2 -
metno$é 0,4 NTU max. | A | SOP OV 044.01 @ £20%
odczyn (pH) Tl 6,5-9,5 A SOP OV 033 2 +0,3
przewodnosé 352 uS/cm max. 2500 A | SOP OV 011 2 +10%
smak akceptowalny - akceptowalny A |SOPOV 062 > | s
zapach akceptowalny - akceptowalny A SOP OV 062 2. =
Wiyniki - badania mikrobiologiczne
Nazwa ! Wynik Jednostka | *Wymagania| TYP Metoda 'Odchyl wyniku
bakterie grupy coli | 0 JTK/100ml | max. 0 A | SOPOV 900 2 -
Escherichia coli | 0 JTK/100ml max. 0 A | SOPOV 900 2 -

* Wymagania:

Dzennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417

Wskazniki oznaczone

mn

sa poza limitem.

Uwagi dotyczace poboru prébek: Pobor probek podlega akredytacji, aktualny plan probobrania oraz dane dotyczace
poboru sa do dyspozycji w laboratorium.

Uwagi dotyczace

analizy:

Wynik przewodnosci elektrycznej byt korygowany matematycznie. Temperatura mierzenia 23,5°C.
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Skonkretyzowanie SOP :

SOP OV 008.01 (navod firmy HACH)
SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)
SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027)
SOP OV 062 (TNV 75 7340)

SOP OV 064.02 (navod Aquakem)
SOP OV 064 (navod Aquakem)
SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

Miejsce wykonania oznaczenia :
() - Analiza przcprowadzona na Placowke Ostrawa (Partyzanské nam. 7, 702 00 Ostrawa), tel: 00420 596 200 167, 111

Objasnicnia TYP: "A" analiza akredytowana

< - wynik ponizej granicy oznaczalnosci, > - wynik jest wigkszy niz przedstawiona wartos¢

Nastepujace wyniki dotycza tylko badanych probek.

Bez pisemnej zgody laboratorium nie mozna reprodukowac protokofu innym sposobem niz w calosci.

Podane poszerzone odchyly pomiaru sa iloczynem wzorcowego odchytu pomiaru i wspoiczynnika poszerzenia k=2, co odpowiada
poziomowi niezawodnosci okoto 95 %, nie biorac pod uwage wptywu poboru probek.

W przypadku wskaznikéw mikrobiologicznych odchyl wyniku osiaga 95 % granicy konfidencyjnej wyrazajacej zmiennos¢ rozkladu
Poissona, nie biorac pod uwage wptywu poboru probek.

Kierownik Centrum Laboratoriéw Higienicznych :Doskafova Sarka, RNDr.

Kontrolowal : Dvorska Sarka, MVDr.
Protokoél przygotowal: Dvorska Sarka, MVDr.
Ilos¢ stron: 2

Dnia: 2:7.2013

MVDr. Jitka Skutova
Kierownik Oddziatu Metod Biologicznych
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